
  

 
 CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA 

AREA VASTA BRESCIA 

Sede Principale 

 
 

 GESTIONE, CONSERVAZIONE, SORVEGLIANZA E CUSTODIA, 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA 

CONSERVATIVA, NONCHE’ PER LA RELATIVA FORNITURA DI 

ENERGIA ELETTRICA, DI TRASFORMAZIONE, 

POTENZIAMENTO, INNOVAZIONE TECNOLOGICA ED 

ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI APPARATI TECNOLOGICI 

DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE NELLA LORO 

COMPLESSITA’ CON L’OPZIONE DEL FINANZIAMENTO 

TRAMITE TERZI, FINALIZZATO ALL’OTTENIMENTO DELLA 

MASSIMA EFFICIENZA ENERGETICA E CONTENIMENTO 

DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO NEL COMUNE DI BOLTIERE 

(BG) 
CIG 76006395B8           CODICE NUTS: ITC 46 

 

 

FAQ 2 

  

1) l'allegato "2842 - Relazione tecnica ed 

illustrativa" non risulta caricato in piattaforma. 
La CUC ha provveduto a caricare il file "2842 - 

Relazione tecnica ed illustrativa" sulla piattaforma 

Sintel. La relazione era comunque stata caricata 

sul sito istituzionale della CUC già al momento 

dell’indizione della gara. 
2) Durante lo svolgimento del sopralluogo sono 

emersi punti luce non inseriti nel progetto a base 

di gara.  

Questi punti luce sono afferenti i seguenti tre 

contesti: 

•Rotatoria a nord (afferente all'ex-statale 525 e 

corso Europa); 

•Rotatoria a sud (afferente via Milano e via 

Pontirolo) 

•Nuova lottizzazione (laterale via Falcone) 

I corpi illuminanti inseriti in questi contesti, 

sono da considerarsi inclusi o esclusi 

dall'appalto per quanto riguarda gli interventi di 

efficientamento e manutenzione? 

 

L’impianto posizionato nella Rotatoria a Nord del 

territorio è in capo alla provincia di Bergamo, così 

come l’impianto posizionato nella Rotatoria a Sud. 

Questi impianti si ritengono esclusi dall’appalto. 

L’impianto posizionato nella lottizzazione laterale 

via Falcone non è mai stato preso in carico dal 

comune e quindi è da ritenersi escluso dal presente 

appalto.  

3) Nella relazione tecnica al Paragrafo 1.1 (pagina 

6) sono stati indicati allo stato di fatto attuale 

degli impianti 16 quadri, mentre dal PRIC ne 

risultano 13. Sulla planimetria di progetto 

(2842-Tav-P1-R0) non sono riportati. Possiamo 

avere la localizzazione dei 3 quadri mancanti? 

Sono da considerarsi inclusi o esclusi 

dall'appalto? 

 

Come riportato nella legenda della planimetria di 

progetto 2842-Tav-P1-R0 sono riportate tutte le 

posizioni dei 16 quadri elettrici. 

 



  

 

 
 

4) Nella relazione tecnica ed illustrativa, al punto 

5.4 al 3° ad al 4° punto sono stati indicate, come 

richieste specifiche dell’amministrazione, la 

fornitura di illuminazione di 4 attraversamenti 

pedonali e la riqualifica di 2 semafori. Alla luce 

dei recenti interventi, quali interventi rimangono 

di interesse dell’ente? 

La Provincia di Bergamo in un’ottica di messa in 

sicurezza della S.P. ex S.S. 525 del Brembo ha 

realizzato direttamente una parte degli interventi 

previsti al 3° ad al 4° punto del paragrafo 5.4 della 

Relazione tecnica ed illustrativa (realizzati 

successivamente all’approvazione del progetto di 

fattibilità tecnica ed economica). Sono pertanto da 

stralciare dal progetto l’impianto semaforico in 

Piazza IV novembre ed gli impianti di 

illuminazione dei due attraversamenti pedonali 

centrali (rispetto alla “2842-Tav-P1-R0”. 
5) la presente per chiedere conferma del CIG della 

procedura: è quello indicato sui 

documenti/modelli ammnistrativi e inserito in 

piattaforma SINTEL ossia CIG 76006395B8. In 

quanto il BANDO DI GARA riporta un altro 

CIG (7457083390). 

IL CODICE CIG CORRETTO E’  

76006395B8 

SI CONFERMA IL CODICE CUP 

G17H03000130001 

 

6) L'attestato di sopralluogo riporta il CIG indicato 

nel bando; nel caso quest'ultimo sia quello 

scorretto, chiediamo cortesemente conferma 

della validità di quest'ultimo ai fini della 

partecipazione alla gara (in altre parole: 

possiamo allegarlo comunque all'offerta e verrà 

considerato valido anche se riporta il CIG 

scorretto?). 

L’attestato di sopralluogo è valido anche se riporta 

il CIG diverso 

  


